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Bestatigung:
Einbau von Driickergarnituren aus Edelstahl auf Feuerschutzabschliissen

Dabei handelt es sich um folgende Produkte:
e 101.277 PZ.60

e 101 TF.202S.60
e 101 TF.202S.Z272.327.60

e 102277 PZ.60
e 102TF.202S.60
e 102TF.202S.272.327.60

Laut ONORM B 3859:2014 bediirfen Druickergarnituren, deren Materialien einen Schmelzpunkt tiber
840 °C aufweisen, keines Brandversuches.

Mit diesem Schreiben erteilen wir Ihnen die Freigabe zum Einbau lhrer Drickergarnituren aus Edel-
stahl auf Feuerschutzabschlissen mit der Klassifizierung El> 30-C, unabhangig von der Oberfla-
chenbeschichtung der Turelemente.

Mit freundlichen GrifRen
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Techniker Zeichnungsberechtigter

Informationen zu mehrfach elektronisch signierten Dokumenten finden Sie hier!
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